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1. Allgemeines 
Die Herstellung von Flachdächern aus Stahlbeton erfordert 
große Sachkenntnis und _eine sorgfältige Bauausführung. 
Wärmedämmschichten sollen nicht nur die Räume vor Wärme-
verlusten schützen, sondern auch die Betonkonstruktion vor 
Wärmespannungen infolge Temperaturänderung bewahren und 
die Rissebildung in den Decken sowie in den Außenwänden 
verhin~ern. Die untere Anbringun~ einer Dämmschicht soll die 
Tauwasserbildung verhüten, die obere die Decke vor zu starker 
Erwärmung durch die Sonnenbestrahlung bzw. Kälte und die 
dadurch erzeugte Wärmedehnung schützen.(1) Die Anbringung 
von Dehnungsfugen, die durch den ganzen Bau gehen, ist un-
bedingt erforderlich. ( s. DIN 1945, § 16, z. ~) 
Grund zu diesem Forschungsauftrag gaben Bauschäden an Stahl-
betonflachdächern der in Hannover errichteten ECA-Entwick-
lungsbauten. Es handelt sich um Staka-Decken ( Stahlbeton-
kassettendecken), die nach Angabe der Gemeinnützigen Bauge-
• . 
sellschaft m.b.H., Hannover an der Unterseite eine 2,5 cm 
1 
dicke Heraklithplatte mit Deckenputz erhalten hatten. "Auf 
die Betondecke war nur eine zweilagige Dachpappe geklebt 
(Schreiben v. 22.7.1953, Ze/Wg), so daß die Decken an den 
Auflagern an den Wänden z.T. abreißen." Bei der Besichtigung 
der Bauschäden durch Herren des Instituts erklärte Prof. 
Dr. Kristen, daß die eingetretenen Bauschäden durch Nichtbe-
achtung der anerkannten Regeln der Baukunst entstanden seien. 
Eine vollständige Beseitigung der Schäden sei, da die fehlen-
den Dehnungsfugen nachträglich nicht eingebaut werden könnten, 
nicht möglich. Es solle versucht werden, durch Anbringung der 
fehlenden Wärmedämmschichten auf den Decken die Dehnungs-
spannungen möglichst zu verringern .• 
Nachdem die Dämmschichten verlegt worden waren, erteilte 
das Bundesninisterium für Wohnungsbau dem Institut für Bau-
stoffkunde und Materialprüfung der Technischen Hochschule 
Braunschweig den Auftrag, unmittelbar nach dem Aufbringen der 
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Dämmschichten feuchtigkeitstechnische Messungen an den Ge-
bäuden in Hannover über einen Zeitraum von 3 Jahren durch-
zuführen und den Einfluß von Wärmedämmschichten auf die 
Längenänderungen der Flachdächer näherungsweise zu bestimmen. 
Da an den in Bremen und Lübeck durchgeführten ECA-Entwick-
lungsbauten ähnliche Schäden an den Flachdächern aufgetreten 
waren, sollte möglichst versucht werden, der Ursache dieser 
' Schäden nachzugehen und die Ergebnisse bei der Auswertung 
des Forschungsauftrages mit zu verwenden. 
2. Anbringung von Wärmedämmschichten und Durchführung von 
Messungen zur-Feststellung des Wärmeschutzes. 
2. 1 \Yärmedämmschichten 
----------------------
Die Wärmedämmschichten waren auf die Stahlbetondecken 
'bei 4 zweigeschoGsigen Einfamilien-Reihenhäusern der 
ECA-Siedlung in Hannover 11 am Mittelfelde" nachträglich 
aufgebracht worden. Die Häuser sind mit A, B, C und D 
. 
bezeichnet.( s. Abbildung 1) 2o cm dicke Staka-Decken 
( Stahlbeton-Rippendecken nach DIN lo45) biläeten den 
Abschluß der oberen Räume und waren an der Unterseite 
mit 2,5 cm dicken mit Kalkmörtel verputzten Holzwolle-
leichtbauplatten verkleidet. Folgende Dämmschichten wurden 
bei den Gebäuden A, B, C und D auf die St~hlbetonrippen-
decken verlegt. 
T a f e 1 1 
Übersicht der verlegten Dämmschichten 
Versuch Art der Dämmschicht Dicke Hauszeile Bemerkungen 
cm u. Haus-Nr. 
(s.Abb.1) 
a Korkplatten 3,o D 1-5 -
b Torfplatten 3,o C 1-5 -
C Holzwolleleicht-
bauplatten 5,o A 1-6 -
d Gasbetonplatten 7,5 A7,B7,C6 belüftet 
e Gasbetonplatten 7,5 B 1-6 unbelüftet 
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Da überall Rohdecken (Staka-Decken) vorhanden waren, 
konnte die Wirkung der aufgelegten Dämmschichten mitein-
ander verglichen werden. Wie aus Tafel 1 zu ersehen ist, 
wurden Korkplatten, Torfplatten, Holzwolleleichtbauplatten, 
belüftete und unbelüftete Gasbetonplatten verwendet. Die 
belüfteten Gasbetonplatten haben an den Breitseiten A~-
schrägungen, durch die dreieckförmige Hohlräume entstehen. 
Diese Ausführung sollte eine beschleunigte Austrocknung 
der Pla~ten ermöglichen. Alle anderen Platten sind stumpf 
aneinandergesetzt. ( s. Abb. 2) Die vorhandene, doppelte 
Dachpappenlage auf den ·11 staka"-Decken wurde teilweise be-
lassen und teilweise entfernt, um auch den Einfluß dieser 
im folgenden als "Dampfsperre" bezeichneten Schicht auf den 
Wärmeschutz untersuchen zu können. Aus Abb. 2 ist zu er-
sehen, an welchen Stellen die Dachpappenlage entfernt 
wurde. Alle Dämmschichten wurden dann oben mit einer dop-
pelten Papplage versehen, nur bei den Holzwolleleichtbau-. 
platten ist unter diese Lage noch ein 3 cm dicker Zement-
estrich verlegt. (s. Abb. 2) 
Die Wahl der verschiedenen Dicken der Dämmplatten geschah 
deshalb, um nach DIN 4108 (1) einen gleichen Wärmeschutz 
bei allen Ausführungen zu gewährleisten. Zahlentafel 2 
enthält die Wärmeschutzwerte, die vor Einbau der Platten 
unter Annahme eines mittleren Raumgewichtes und der Wärme-
leitzahl A nach DIN lo48, Tafel 1 errechnet wurden. Die 
Wärmeleitzahl der Gasbetonplatten ist vom Lieferwerk mit 
o,1 kcal/m ho angegeben. Wie Zahlentarel 2 zeigt, beträgt 
der Wärmedurchlaßwiderstand bei allen Ausführungsarten 
- o, 75 m2h0 /kcal. 
Zahlentafel 2 
{ s. Blatt 6) 
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Jpiflo.slraße 
Erlöuferun9en: D 
R:1 ~ 
~ 
[g] 
C] . . 
A meril<op/a f 1!. 
JJachpoppe, oben 
))achpapp!, oben und unftn 
J<orkplotte,:, 
Torfplatten 
Hclzwolleltich tbaup/o ffen 
Gosbetonplo flen, belüf fef 
GoJhetonplotfen,unhelüffet 
1-1. 1: 1000 Auf 9ele9fe Wörmedömm.schich fen Abb. 1 
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a) kor kp/alten, 3 cm die/<. 
b) Torfplatten, 3 cm dicK 
- /// ·~" //;-~"-0 \\'- ,,;..;.,-,"-~~ "/"~ -:-\~ ;~~ ::·<0/ ~" ~ /~'-.' ~ ~ 
,~,, «., '\\ ,;;:., '0- :~, \\\~;, \\'- > • \ ~"v/"·~/,,:,c; , - , /< -~,, \ 
//1/; / / /!// I I //1/11//11//1 / 
.............. 
' . . 
d) Ga.sbefonplolten, belüftet, t,S cm dick 
-- .- .- ,,,/"~-----------
. \<·. :_. ..-:._·· ~ _:~ ~: .·_: :<.· ·. · .. -~-: --: '·. ·:_ -:.· . · ... : _: 
/ / 
/ / / / '/ /. ' / / / .1// // 
'.ßelüffuni11<.a110/ 
E,/äuferun9en: - - - .Doppelte Papploge 
Sper,jchichl (j)ompf sperre) 
Stahlbefonrippendecl<.e 
1 
Anordnung der ,Wärmedämmschichten Abb. 2 
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Z a h 1 e n t a f e 1 2 
WürmedurchlaDwiderstünde 
Wärmedämmschicht Aufbau Mittl. Dicke Wärmeleit- vvri.rmed urchla.3-
nach Raumcew. d zahl ).. widerstand 
Abb.2 r mm (kcal/mh0 ) 1 IA. = dn 
kg/m3 nach 2 OA n 
DIN 4108, (m h /kcal) 
Tafel 1 
Korkplatten a) 180 3o o,o4 0,03 o,o4 = o,75 
Torfplatten b) 200 3o o,o4 o,o3 o,o4 = o,75 
Holzwolle- , 
leichtbauplatten c) 300 5o o,o7 
o,o1 o,o~_ 74 + Zementestrich - 3o 1 , 2 ' + 1, -o, 
Gasbetonplatten d) 0,075 u. 500 75 o,lo *) = o,75 
e) o, 1 
*) nach Angabe des Lieferwerkes. 
g~g __ Untersuchungsergebnisse_der_durchgefilhrten 
~~~~~!!g~!! 
Die Messungen erstreckten sich auf die Bestimmung des 
Feuchtigkeitsgehaltes und des Raumgewichtes ( Rohwichte) 
der auf die Stahlbetonrippendecken gelegten Dämmschichten, 
da diese beiden ~igenschaften den Würmeschutz beeinflussen. 
Aus den Dämmschichten wurden jeweils 3 Proben von etwa 
5 x 5 cm entno~men. Die Entnahme fand eleich nach dem Einbau 
der Dämm.schichten ( Oktober 1953), dann nach 6 Monaten 
(April 1954), nach 12 Monaten (Oktober 1954), nach 18 Monaten 
(April 1955), nach 3o Monaten (April 1956) und nach 36 Mo-
naten ( Oktober 1956) statt. 
Die entnommenen Pro1' :--1 wurden an der Entnahmestelle sofort 
mit einer TafelwAA::~ ( 1/lo g Genauigkeit) gewogen, zur 
Ermittlung des ? ; ,:ntigk,Bi tsgehal tes im Institut in einen 
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Trockenschrank gebracht und hier bis zum Eintritt 
der Gewichtskonstanz gelagert. Die Trockentemperatur 
betrug bei allen Gasbetonplatten gemäß DIN 4164 (2) cao 
lo5°, bei allen anderen Proben ca. 4·o0 • Nach der Be- · 
stimmung des Feuchtigkeitsgehaltes der Platten in Gew.-% 
(bezogen auf das Trockengewicht) wurde die Rohwichte r 
( in kg/m3), bezogen auf das Trockengewicht, festgestellt. 
Mit Hilfe der mittleren Ro~wichten wurde später der 
Feuchtigkeitsgehalt in Gew.-% auf Vol.-% umgerechnet. 
In Zahlentafel 3 sind die Untersuchungsergebnisse einge-
tragen und in Abb. 3 eingezeichnet. Bei den einzelnen 
Dämmschichten wurden die Feuchtigkeitsgehalte durch unter-
schiedlich'e Schraffur kenntlich gemacht, die sich beim 
Vorhandensein oder Fehlen einer "Dampfsperre" ergaben. 
2.3_Folgerungen_aus_den_Meßergebnissen 
2.31_Fe~chtigkeitsgehalt 
Aus Abb. 3 und Zahlentafel 3 geht hervor, daß die unter-
suchten Dämmaterialien schon unmittelbar nach ihrem Ein-
bau unterschiedliche Feuchtigkeitsgehalte aufwiesen. 
Während die Korkplatten völlig trocken waren, zeigten die 
bituminierten Torfplatten eine, wenn auch geringe, Eigen-
feuchtigkeit •. Die Holzwolleleichtbaupla tten sowie die 
belüfteten und unbellifteten Gasbetonplatten wiesen dagegen 
nach der Verlegung Wassergehalte zwischen 9 und 14 Vol.-% 
auf. 
Die zweite Messung,die nach einem verhältnismäßig strengen 
WiJ}.ter 6 Monate nach Einbau der Dämmschichten durchge-
führt wurde, ergaq bei allen Materialarten~_vJerglichen mit 
der ersten Messung,höhere Feuchtigkeitswerte. Während die 
Kork-, Torf- und Holzwolleleichtbauplatten nur verhältnis-
mäßig geringe Wassermengen aufgenommen hatten, war der 
Feuchtigkeitsgehalt bei den belüfteten, besonders aber 
bei den unbelüfteten Gasbe.tonplatten beachtlich ange-
stiegen. 
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Dämmschicht Vers. Lage der r *~ 
Nr. Dachpappen- kg/m 
schiohten 
Korkplatten 1 oben 2 
3o cm 3 175 
dick 4 oben 
5 u. 
6 J unten 
Torfplatten 1- oben 2 
" 3o cm 3 180 
dick 4 oben 
5 u. 
6 unten 
Holzwolle- 1 oben 
leichtbau- 2 ,. 
platten 3 290 
So cm 4 oben 
dick 5 u. 
6 unten 
Jas beton- , 
oben platten 2 
Jelüftet 3 
75 cm 500 
dick 4 oben 5 u. 
6 unten 
}aabeton- 1 
platten 2 oben 
mbeltiftet 3 
75 cm 500 
dick 4 oben 5 u. 
6 unten 
Gew.% 
o,o 
o,o 
o.l 
o,o 
o,o 
o,o 
7 ;-8 
7,9 
8.2 
7t5 
7,2 
7,6 
36,5 
34,7 
25.8 
32,1 
31,3 
28,5 
26,6 
29,3 
27.8 
23,2 
24,1 
23,o 
21,6 
16,9 
, 21,5 
19,4 
21,5 
18,1 
Z a h 1 e n t a f e 1 2, 
Feuchtigkeitsgehalt (fg) 
verschiedener Wnrr~edämmschichten zu verschiedenen Zeiten festeestellt. 
Zeit der Feststellung von fg in Monaten nach Dämmschichteinbau 
0 - 6 12 18 3o 
rg **J . - :rg 
Vo1:J Mittelw. 
:fg· . 
·- fg . 
Gew.% Vol.% Mittelw Vol .:1, Mi ttelw. Gew.% Gew.% Vol.% Mittelw • Gew .% Vol .% Mi ttelw 
Gew.% ('t .,, Gew.% Gew.'1, Gew.~ --.,ew .;;v (Vol.%) (Vol.%) (Vol.'1,) (Vol.%) (Vol.~) 
o,o o,o 2,9 o,5 2,9 o,o o,o o·,1 o,5 o,l 1,7 o,7 o,l 2,1 o;o (o,o) 3,o o,5 ( 0 t5) o,o o,o (o,o) 2,9 o,5 (o,3) 4,9 o,9 (o,4) o.o 2·. 7 o,5 o,3 o,l 1.6 o.3 o.7 0 .• 1 
- ~ -• 
o,o 4,6 o,8 · 4,3 16,2 2,8 12,4 12,4 2,2 11,7 9,1 1,6 6,8 o,o o,o 4,1 o,7 12,o 2,1 9,2 1,6 5,o o,9 
o,o (o,o) 4,3 o,8 (o,8) 9,1 1,6 (2,2) 13,6 2,4 ( 2 ,1) 6,4 1,1 (1,2) 
1,4 8,o 13,3 2, 4. 11,2 25,o 4,5 25,8 14,5 2,6 15,4 8,4 1,5 11,9 1,4 (1,4) 9,3 1,7 (2,o) 27,5 4,9 (4,6) 2o,7 3,7 (2,8) 11,4 2,o ( 2, 1) 1.5 11.1 2.0 24.8 4.5 11.l 2.0 15.Q 2.g 
1~·3 18,o '· 3,2 20,0 3,6 19,7 3„5 23,9 4t3 7,4 17,5 23,o 22,6 18,1 1,3 ( 1,.3) 15,4 2,8 (3,1) 20,6 3,7 (4,1) 22,o 4,o (4,1) 17,6 3,2 (3, 3) 1,4 "19 ,1 3,4 28,5 5,1 Zo,?, 4,7 12,7 2,3 
lo,6 .. 29,o 8,.4 16,6 4,8 lo,3 3,o 14,o 4,1 32,3 31,5 19,3 14,1 13,1 lo,o (9,3) 31,5 9,1 (9,1) 17,9 5,2 (5,6)' 11,3 3,2 (4,1) 11,4 3,.3 ( 3 ,8) 7.5 34.1 9,9 23.4 6.8 20.6 6.o 13.8 4.o 
9,3 3o,6 36,o lo,4 39,7 18,4 5,3 15,9 18,l 5,2 17,7 
17,6 5,1 17,7 
9,1 4o,o 11,6 16,3 4,7 15,o 4,3 (5 ,)) 23,2 6,7 (5,1) 8,3 (8,9) 4-3,o 12,5 ( 11,5) 13,1 3,8 (4,6) 20..,.0 . 5 ,a. 12,3 3,6 
13,3 60,0 3o,o 26,4 13,2 14,o 7,o 14,3 21,7 lo,8 18,3 14,6 27,9 53,o 26,5 53,7 19,4 9,7 24,o 18,7 9,4 (7,1) 12,9 6,4 (9,1) 13.g (13,9) 48.2 24.1 (26,9) 26,2 13.l (12,o) lo.1 5~o 20.4 lo.2 
22,6 11,3 11,6 48,5 24,2 18,5 9,2 16,o :,o,o 15,o 19,6 2o,.2 12,o 23,4 54,9 27,4 53,o 15,3 7,6 16,2 8,1 (9,8) 21,5 lo,8 (lo,l) 
11,5 ( 11, 7) 55,5 27,8 (26,5) 14,3 7,2 (8,o) 12,5 6,2 16,5 8,2 
. 
lo,8 59,5 29,8 69,5 34,8 44,8 22,4 46,1 54,5 27,2 56,8 
8,4 2o,o 58,o 29,o 58,3 66,5 33,2 67,4 34,6 17,6 (23,2) , 52, 3 26,2 (28,o) (lo,o) (29,2) (33,9) 5q.o 2q.5 61.'3 3o.6 lo.8 57.5 28,8 66.2 33.7 
9,7 66,5 33,2 64,1 32,o 66,1 58,l 29,o 63,2 62,8 31,4 59,4 
lo,a 19,7 65,5 32,8 65,o 65,o 32,5 (33,o) 63,5 31,8 (31,6) 59 ,o· 29,5 (29,7) 
9,o (9,8) 63,o 31,5 (3_2,5) 69,3 34,6 68,o 34,o 56,3 28,2 
. 0 
~) Rohwichte, bei den Gasbetonplatten getrocknet bei lo5 C t bei 400 0 bei Kork-, Torf- und Holzwolleleichtbauplatten getrockne 
**) Werte in Gew.-%, bezogen auf die angegebenen Trockengewichte. 
··36 
rg 
Gew., Vol;~ Mittelw. 
Gew.% (Vol.9') 
o,o o,o o,8 1,1 o,2 (o,l) o,6 o,1' 
6,o 1,0 4,5 2,9 o,5 
4,5 o,8 (o,8) 
8,9 1,6 lo,4 12,2 2,2 (1,9) lo.o 1.a 
21,7 3,9 19,7 
17,8 3,2 ( 3, 5) 
19,5 3,5 
., 
13,B 3 e' 13,6 • • 14,8 ~ 4: t ,. (3,9) 12.l 3,5 
. 17 ,9 5,2 17,6 16,5 4t8 (5,1) 18,3 5,3 
13,6 6,8 13,7 
15,4 7,7 (6,8) 
12.o 6.o -
19,6 9,8 19,5 21,o lo,5 (9,7) 17,8 8,9-
51,o 25,5 51,5 53,6 26,8 (25,7) 4g.a 24.9 
62,4 31,2 6o,7 61,o 3oa5 (3o,3) 58,6 29,3 
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Feuchli9/<.eif.r9ehalf von Wärmedömm.rchichten 
,. 
auf Flach(löchern in Abhän9i9/<.eif von der 
Materialart und der Enfnahmeieif 
Erläuterungen: 
.i)achpappe oben 
- - - - JJochpappe oben und unten 
0 6 11. 18 .!o 36 
- /1onaft. nach .i>ämmschi,ht-Einbou 
(OKt.) (April) {Okt.). (April} --... (OKt.) (Apti/) 
----
Abb. J 
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Die nach einem Jahr am Herbstanfang erfolgte Messung 
brachte folgendes Ergebnis: 
Die Kork- und Torfplatten wiesen nur geringe Änderungen 
der Feuchtigkeit auf. Der Wassergehalt der Holzwolle-
leichtbauplatten sank unter den bei der ersten Messung 
ermittelten Wert. Die Feuchtigkeit der belüfteten Gas-
betonplatten war erheblich zurückgegangen, während bei 
den unbelüfteten Platten eine Austrocknung nicht festge-
stellt werden konnte. Die Vorzüge der Plattenbelüftung tra-
ten hierbei deutlich in Erscheinung. 
Bei der Messung 18 Monate nach Dämmschichteinbau blieben 
die Feuchtigkeitsgehalte der Korlf-, Torf-, Holzwolle-
leichtbauplatten und belüfteten Gasbetonplatten, verglichen 
mit der Messung nach einem Jahr, annähernd gleich. Bei den 
unbelüfteten Gasbetonplatten zeigte sich ein Abfallen 
des Feuchtigkeitsgehaltes bei den mit keiner "Dampfsperre" 
versehenen Dächern. 
Die 3o und 36 Monate nach Einbau der Dämmschichten vor-
genommenen Messungen zeigten, daß bei den verschiedenen 
Dämmaterialien ein Gleichgewichtszustand eingetreten war. 
Beim Vergleich der ermittelten Feuchtigkeitsgehalte 
kann zunächst festgestellt werden, daß bei allen Dämm-
schichten - insbesondere aber bei den unbelüfteten Gas-
betonplatten - die "Damp_fsperre". keine Verminderung des 
Feuchtigkeitsgehaltes gebracht hat. Die "Dampfsperre 11 , 
die im vorliegenden Falle aus der belassenen alten Dach-
eindeckung besteht, sollte bewirken, daß der Feuchtigkeits-
gehalt innerhalb der Dämmschichten sich nicht erhöhte. 
Wie die Messungen ergaben, hat die "Dampfsperre" diese 
Aufgabe nidht erfüllt. Die Messergebnisse zeigen vielmehr, 
da~.die Austrocknung der Dämmschichten, die besonders 
bei Vorliegen eines Temperaturgefälies von außen nach 
innen (also im Sommer) stattfindet, durch die "Dampfsperren 
behindert wurde~ 
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Die nach einem Jahr am Herbstanfang erfolgte Messung 
brachte folgendes Ergebnis: 
Die Kork- und Torfplatten wiesen nur geringe Änderungen 
der Feuchtigkeit auf. Der Wassergehalt der Holzwolle-
leichtbauplatten sank unter den bei der ersten Messung 
ermittelten Wert. Die Feuchtigkeit der belüfteten Gas-
betonplatten war erheblich zurückgegangen, während bei 
den unbelüfteten Platten eine Austrocknung nicht festge-
stellt werden konnte. Die Vorzüge der Plattenbelüftung tra-
ten hierbei deutlich in Erscheinung. 
Bei der Messung 18 Monate nach Dämmschichteinbau blieben 
die Feuchtigkeitsgehalte der Korle-, Torf-, Holzwolle-
leichtbauplatten und belüfteten Gasbetonplatten, verglichen 
mit der Messung nach einem Jahr, annähernd gleich. Bei den 
unbelüfteten Gasbetonplatten zeigte sich ein Abfallen 
des Feuchtigkeitsgehaltes bei den mit keiner "Dampfsperre" 
versehenen Dächern. 
Die 3o und 36 Monate nach Einbau der Dämmschichten vor-
genommenen Messungen zeigten, daß bei den verschiedenen 
Dämmaterialien ein Gleichgewichtszustand eingetreten war. 
Beim Vergleich der ermittelten Feuchtigkeitsgehalte 
kann zunächst festgestellt werden, daß bei allen Dämm-
schichten - insbesondere aber bei den unbelüfteten Gas-
betonplatten - die "Damp_fsperre 11 . keine Verminderung des 
Feuchtigkeitsgehaltes gebracht hat. Die "Dampfsperre", 
die im vorliegenden Falle aus der belassenen alten Dach-
eindeckung besteht, sollte bewirken, daß der Feuchtigkeits-
gehalt innerhalb der Dämmschichten sich nicht erhöhte. 
Wie die Messungen ergaben, hat die "Dampfsperre" diese 
Aufgabe nidht erfüllt. Die Messergebnisse zeigen vielmehr, 
da~ die Austrocknung der Dämmschichten, die besonders 
bei Vorliegen eines Temperaturgefälles von außen nach 
innen (also im Sommer) stattfindet, durch die "Dampfsperre" 
behindert wurde~ 
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Weiterhin ergaben die Meßergebnisse, daß sich die Kork-
platten (rd.1 Vol.-% Feuchtigkeit) am besten verhalten 
haben. Den Korkplatten folgen die Torfplatten (rd.3 Vol.-% 
Feuchtigkeit), dann die Holzwolleleichtbauplatten (rd. 5 Vol.-% 
Feuchtigkeit) und zuletzt die belüfteten Gasbetonplatten 
(mit rd. 1o Vol.-% Feuchtigkeit). Die unbelüfteten Gasbeton-
platten fallen mit einem mittleren Feuchtigkeitsgehalt von 
ca.,30 Vol.-% sehr ab. 
2.32_Wärmeschutz 
Um den tatsächlich vorhandenen Wärmeschutz der eingebauten 
Dämmschichten zu erfassen, wurden im folgenden die Wärme-
durchlaßwiderstände errechnet, die bei der Messung nach 
36 Monaten für die Dämmschichten vorlagen. Als Rechengrößen 
sind verwendet: 
a) Die bei den Untersuchungen festgestellten mittleren 
Raumgewichte 
b) die Wärmeleitzahlen im trockenen Zustand nach Cammerer(3) 
c) die von Cammerer (3) angegebenen Erhöhungen der Wärme-
leitzahl im trockenen Zustand bei verschiedener Feuchtig-
keit. 
Die Wärmeleitzahlen im trockenen Zustand für die organischen 
Wärmedämmschichten sind der Zahlentafel 3 des Berichtes von 
Cammerer (3) entnommen. Da die dort angegebenen Raumgewichte 
nicht mit den bei den Messungen gefundenen übereinstimmen, 
wurden die Wärmeleitzahlen für die vorliegenden Raumgewichte 
bei den Kork-, Torf- und Holzwolleleichtbauplatten inter-
poliert. Für die Wärmeleitzahl A der Gasbetonpla~ten in 
trockenem Zustande wurde die Angabe des Lieferwerkes mit 
• 0 
o,1 kcal/m h zugrunde gelegt. 
Für die bei Dämmschichten mit einem bestimmten Feuchtigkeits-
gehalt zu erhöhende Wärmeleitzahl des trockenen Zustandes 
um ein gewisses Maß, wurde die _Zahlentafel 7 der Arbeit von 
Camm~rer (3) benutzt. Hierbei wurden wiederum für die ver-
schiedenen.Raumgewichte die dort angegebenen Zuschläge auf 
die Wärmeleitzahl interpoliert und mit Hilf~ dieser Werte 
die in Zahlentafel 4 und Abb. 4 einsetragenen Wärmedurch-
laßwiderstände errechnet. 
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Z a h 1 e n t a f e 1 4 
Wärmedurchlaßwiderstände 
nach 36 Monaten, bei den festgestellten Feuchtigkeitsge- · 
halten und Raumgewichten 
Wärmedämm- Dachpappe Raumg3w Mittl.Feuchtig- Wärmeleitzahl IWärme-schicht kg/m keitsgehalt ). *) durch laß-
~ Vol.-% trocken naß !widerst. 1//\. 
1 Korkplatter oben o,l 0,037 0,037 o,81 
1 
oben+unten 175 o,8 0,039 o,77 
1 oben 180 1,9 0,036 o,83 orfplatten 0,032 
1 . oben+unten 3,5 o,o4o o,75 
1 0,056 olzwolle- oben 3,9 0,048 o,92 eichtbau- 290 5,1 0,059 o,89 latten oben+unten 
! 
Estrich 
l 6,8 asbeton oben 500 o,l**) o,19 o,4o 
~lüftet oben+unten 9,7 o,21 o,36 
1 
! 
asbeton oben 500 l 25,7 o, 1 **) o,26 o,29 
nbelüftet oben+unten 3o,3 o,27 o,28 
l 
1 . 
*) nach Camm.erer ( 3) 
**) Angabe des Lieferwerkes 
Wie aus Abb. 4 und Tafel 4 hervorgeht, haben die Kork-, 
Torf- und Holzwolleleichtbauplatten den ftir die Bemessung 
angenommenen Wärmedurchlaßwiderstand 1//\.. von o,75 m2h0 /kcal 
durchweg erreicht. Die Torf- und Korkplatten weisen etwa 
den gleichen Wärmedurchlaßwiderstand auf, während die Holz-
wolleleichtpauplatten einen größeren Wärmeschutz bieten. 
Sowohl die unbeltifteten als auch die belüfteten Gasbeton-
platten liegen aber weit unterhalb dieser Werte. Bei den 
Wärmedurchlaßwiderständen aller Dämmschichten ist festzu-
stellen, daß die Dächer mit einer "Dampfsperre" einen 
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*) nach Cammerer (3) 
**) Angabe des Lieferwerkes 
Wie aus Abb. 4 und Tafel 4 hervorgeht, haben die Kork-, 
Torf- und Holzwolleleichtbauplatten den fUr die Bemessung 
angenommenen Wärmedurchlaßwiderstand 1/l'l... von o,75 m2h0/kcal 
durchweg erreicht. Die Torf- und Korkplatten weisen etwa 
den gleichen Wärmedurchlaßwiderstand auf, während die Holz-
wolleleichtpauplatten einen größeren Wärmeschutz bieten. 
Sowohl die unbelUfteten als auch die belüfteten Gasbeton-
platten liegen aber weit unterhalb dieser Werte. Bei den 
Wärmedurchlaßwiderständen aller Dämmschichten ist festzu-
stellen, daß die Dächer mit einer "Dampfsperre" einen 
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Weiterhin ergaben die Meßergebnisse, daß sich die Kork-
platten (rd.1 Vol.-% Feuchtigkeit) am besten verhalten 
haben. Den Korkplatten folgen die Torfplatten (rd.3 Vol.-% 
Feuchtigkeit), dann die Holzwolleleichtbauplatten (rd. 5 Vol.-% 
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(mit rd. 1o Vol.-% Feuchtigkeit). Die unbelüfteten Gasbeton-
platten fallen mit einem mittleren Feuchtigkeitsgehalt von 
ca.,3o Vol.-% sehr ab. 
2.32_Wärmeschutz 
Um den tatsächlich vorhandenen W1irmeschutz der eingebauten 
Dämmschichten zu erfassen, wurden im folgenden die Wärme-
durchlaßwiderstände errechnet, die bei der Messung nach 
36 Monaten für die Dämmschichten vorlagen. Als Rechengrößen 
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a) Die bei den Untersuchungen festgestellten mi ttler·en 
Raumgewichte 
b) die Wärmeleitzahlen im trockenen Zustand nach Cammerer(3) 
c) die von Cammerer (3) angegebenen Erhöhungen der Wärme-
leitzahl im trockenen Zustand bei verschiedener Feuchtig-
keit. 
Die Wärmeleitzahlen im trockenen Zustand für die organischen 
Wärmedämmschichten sind der Zahlentafel 3 des Berichtes von 
Cammerer (3) entnommen. Da die dort angegebenen Raumgewichte 
nicht mit den bei den Messungen gefundenen übereinstimmen, 
wurden die Wärmeleitzahlen für die vorliegenden Raumgewichte 
bei den Kork-, Torf- und Holzwolleleichtbauplatten inter-
poliert. Für die Wärmeleitzahl 'A der Gasbetonpla~ten in 
trockenem Zustande wurde die Angabe des Lieferwerkes mit 
. 0 
o,1 kcal/m h zugrunde gelegt. 
Für die bei Dämmschichten mit einem bestimmten Feuchtigkeits-
gehalt zu erhöhende Wärmeleitzahl des trockenen Zustandes 
um ein gewisses Maß, wurde die _Zahlentafel 7 der Arbeit von 
Camm~rer (3) benutzt. Hierbei wurden wiederum für die ver-
schiedenen.Raumgewichte die dort angegebenen Zuschläge auf 
die Wärmeleitzahl interpoliert und mit Hilf~ dieser Werte 
die in Zahlentafel 4 und Abb. 4 ein$etragenen Wärmedurch-
laßwiderstände errechnet. 
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angenommenen Wärmedurchlaßwiderstand 1//\.. von o,75 m2h 0 /kcal 
durchweg erreicht. Die Torf- und Korkplatten weisen etwa 
den gleichen Wärmedurchlaßwiderstand auf, während die Holz-
wolleleichtpauplatten einen größeren Wärmeschutz bieten. 
Sowohl die unbelüfteten als auch die belüfteten Gasbeton-
platten liegen aber weit unterhalb dieser Werte. Bei den 
Wärmedurchlaßwiderständen aller Dämmschichten ist festzu-
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geringeren Wärmeschutz(von o,8 bis o,1 m2h 0 /kcal)ergeben. 
Die Dämmschichten aus Gasbetonplatten weisen einen sehr 
kleinen Wärmedurchlaßwiderstand auf und sind 'nach Halasz(4) 
für Flachdächer nicht geeignet. 
2.33_Zusammenfassung 
Auf Grund der Meßerge~nisse erfüllen die Korkplatten, die 
Torfplatten und die Holzwolleleichtbauplatten die Anfor-
derungen, die an Dämmschichten auf Flachdächern aus Stahl-
beton gestellt werden. Der Wärmeschutz der Gasbetonplatten 
ist nach Halasz (4) ungenügend, da der Wärmedurchlaßwider-
stand <ö,5o m2h 0 /kcal ist. Die belüfteten Gasbetonplatten 
sind allerdings den unbelüfteten überlegen. 
Ferner ergibt die "Dampfsperre" keine Verbesserung des 
Wärmeschutzes, sie ist daher unzweckmäßig. Eine "Dampfsperre" 
ist nur erforderlich, wenn unter der Dachdecke Räume mit 
hoher Luftfeuchtigkeit liegen. ( s. DIN 4108 § 7.33) 
3. Feststellung der Längenänderungen von Stahlbetonflach-
dächern vor und nach Aufbringen der Dämmschichten. 
3.1 ~uchs1urchführung_und_Untersuchungsergebnisse 
Für die Messungen der Längenänderungen der Dachdecken 
wurden 4 zweigeschossige Einfamili.e.l'.lreihenhäuser der 
ECA-Siedlung, Hannover, am Mittelfelde ausgesucht, die in 
der Abbildung 5 mit E, F, G ~~d H bezeichnet sind. Bei 
diesen Dächern handelt es sich ebenfalls wie bei den Ge-
bäuden A, B, C und D ( s. Abb. 1) um 2o cm dicke Stahlbeton-
rippendecken ( "Staka") an deren Unterseite 2,5 cm dicke 
mit 1,5 cm dickem Kalkmörtel verputzte Holzwolleleichtbau-
platten angebracht waren. Die Länge dieser Gebäude beträgt gegen-
über-den Längenabmessungen der Gebäude A - D mit 29 und 4o m 
etwa 58 m. Bei den Gebäuden waren keine durchgehenden Dehnungs-
fugen vorhand'en, lediglich die Gebäude E und G wiesen eine 
Dehnungsfuge in der Dachdecke auf. Da außer den Dehnungsfugen\ 
. " 
auch Wärmedämmschichten obcrha:c der Flachdächer fehlten, 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201906261154-0
Thaer.tfro.sse 
® 
® 
® 
[ __ 
Amerikoplotz. 
~ J<.orkplatten 
/10/3.sf ab -1: 1000 Torfplatten 
f:tß.sft!len zur .Besfimmunq der 
Langenonderungen der Flachdächer Abb.5 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201906261154-0
- 16 -
waren erhebliche Dehnungen der Dachdecken aufgetreten 
und hatten zu erheblichen RiBbildungen an·den Außenwänden 
geführt. 
An diesen Gebäuden wurden die Risse aufgenommen, die Ver-
änderungen innerhalb der 3 Jahre beobachtet und gemessen und 
die Längenänderungen der Flachdächer soweit wie möglich er-
mittelt. 
Die Rißbilder sind in den Abbildungen 6 - 9 aufgezeichnet. 
Wie die Abbildungen zeigen, haben sich neben den senkrecht ver-
laufenden Rissen stellenweise auch einige unte; 45° verlau-
fende und vielfach stark klaffende Risse gebildet. Bei den 
Messungen wurden die zahlreichen feinen Haarrisse nicht be-
rücksichtigt. Zur Beobachtung der Risse an den Ost- und West-
wänden wurden Gipsbänder aufgebracht und die Rißbreiten nach 
6, 12~ 18, 3o und 36 Monaten gemessen. Nach der ersten Messung 
(Null-Messung) wurden auf die Flachdächer E und F Korkplatten 
. 
\ 
und auf die Gebäude G und H Torfplatten alo Wärmedämmschich- , 
ten aufgebracht. ( Art und Dicke der Schichtens. Zahlentafel 1)~ 
Während der Versuchsdauer wurden soweit wie möglich die Längen-
änderungen gemessen. Die Meßergebnisse sind in Zahlentafel 3 
eingetragen. 
3.2 ~esprechnung_der_Meßwerte 
Aus den Abbildungen 6 bis 9 ist zu erkennen, daß im wesent-
lic?en Rißbildungen an den Gebäudeecken, an den vorspringenden 
Seitenwänden und - wenn vorhanden - unmittelbar unterhalb 
der durch die ~tahlbetondecken laufenden Dehnungsfugen aufge-
treten sind. Die Bildung dieser letzteren Risse ist ein Beweis 
dafür, daß Dehnungsfugen nur dann ihren Zweck erfüllen, wenn 
sie durch das gesamte Gebäude gehen, denn die Beobachtungen und 
die Ergebnisse der Rißbreitenmessung zeigen deutlich, daß die 
Dehnungsfugen in der Dachdecke eine Verminderung der Rißschäden 
nicht herbeigeführt haben. 
Die Längenänderungen der Dachdecken sind naturgemäß je nach 
der Jahreszeit bei den Messungen verschieden. Im Veriauf des· 
Winters zieht sich der Stahlbeton zusammen und dehnt sich im 
Sommer aus. Wie die Messungen 9 und 12 Monate nach "Dämm-
schichteinbau", die beide im Oktober stattfanden, zeigen, 
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Zahlentafel 3 
Längenänderungen der Stahlbeton-Flachdächer 
der Gebäude E - H (s. Abb. 5) 
Gebäude Mess- R i s s b r e i t e n in mm, 
und stellen 
0 1 6 1 12 1 18 Wände Nr. (Okt.)(April) (Okt.) (April) 
Monate nach Däomschicht 
E 1 o,5 o,2 o,2 o,2 
westw. 2 2,9 o,2 o,l o,l 
3 2,4 o,l o,6 o,3 
4 1,2 o,l o,2 o,l E 5 2,5 o,l o,5 o,2 Ostw. 6 2,1 o,l o,4 o,3 
7 o,3 o,2 o,8 o,5 F 8 2,4 o,2 o,~ o,2 Westw. 9 ' 2,4 o,l o,2 o,2 
tlO l,o o,3 o,6 o,6 
11 1,8 o,l o,3 o,5 F 12 3,4 o,l 1,1 o,4 Ostw. 13 o,5 o,l o,l o,l 
G 14 1,1 o,l o,5 o,3 
Westw. 15 3,8 o,l o,9 o,4 
16 2,o o,l o,l o,2 G 17 2,2 o,l 1,1 o,7 Ostw. 18 l,o o,l o,6 o,2 
H 19 2,8 o,l o,8 o,2 Westw. 
. 
2o 1,1 o,l o,5 o,2 H 21 1,8 o,1 o,8 o,2 Ostw. 22 o,5 o,1 o,2 o,l 
festgestellt 
1 3o 1 36 (April) (Okt.) 
- Einbau 
o,2 o,3 
o,l o,2 
o,3 o,5 
o,l o,2 
o,3 o,4 
o,2 o,3 
o,5 o,5 
o,2 o,3 
o,l o,2 
o,5 o,5 
o,5 o,4 
o,5 o,6 
o,l o,2 
· o, 4 o,4 
o,2 o,6 
o,3 o,3 
o,5 o,8 
o,3 o,4 
o,l o,6 
o,2 o,4 
o,3 o,6 
o,l o,2 
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ging bei allen Gebäuden die Längenänderung der D~ch-
decken nach Aufbringen der,Därornschichten erheblich ( um 
etwa 7o %) zurück. Auch die Meßergebnisse nach 18 und 
3o Monaten ( beide im April durchgeführt) stimmen gut 
überein. Verglichen mit der N,ull-Messung ergibt sich 
sogar eine Verringerung der Längenänderung um ca. 90.%. 
\ 
Die im Herbst gemessenen Längenänderungen ( nach 12 und 
36 Monaten) zeigen z.B. , daß Längenänderungen bis ~u 
1 ' 
o,5 mm nach wie vor·aufgetreten und nur durch Anbringen 
von Dehnungsfugen ganz zu vermeiden sind. \ 
4. Aufnahme der an den Entwicklungsbauten in Lübeck und '· 
Bremen aufgetretenen Schäden. 
Da an den Außenwänden der Entwicklungsbauten in Lübeck 
\ 
1 
\ 
und Bremen Rißbildungen ähnlicher Art wie in Hannover ent-
standen waren, wurde versucht, die Ursache dieser Schäden 
festzustellen und möglicherweise.mit den Schäden in Hannover 
zu vergleichen. 
4.1 1ECA-Bautsn in Lübeck 
4.11 All~emeines_ 
Die Flachdächer der 12 an der Falke-Bernadotte-Straße 
in Lübeck gebauten 3-geschossigen Gebäude, deren Teilan-
sichten aus den Abbildungen lo und 11 zu ersehen sind, 
• 
waren einheitlich ausgebildet. Die Gebäude sind etwa 3o m 
lang und weisen keine Dehnungsfugen'auf. Die unterseitig miJ_: 
Kalkmörtel verputzten Rohdecken waren 12 cm dicke Stahlbeton-. 
platten aus Ziegelsplittbeton. Die Oberseiten der Decken 
hatten einen doppelten_Asphaltanstrich erhalten, auf dem 
lo cm dicke bewehrte Platten aus dampfgehärtetem Porenbeton, 
2,5 cm dicker Zementestrich und 2 Lagen bituminierte Dach-
pappe aufgebracht waren. ( s. Abb. 12) 
Die Gasbetonplatten kragten an den Außenseiten der Ge-
bäude um 60 cm aus. An den Ecken dieser Gebäude war statt 
der Gasbetonplatten eine Schwerbetonschicht - im folgenden 
als" Stahlbetcinzwickel" bezeichnet - in einer Fläche 
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von 2 x 2 m eingebaut, die fest mit der Massivdecke 
verbunden. war. Die Eckausbildung der überkragenden 
Dachplatte geht aus Abb. 13 hervor. 
4.12 Aufnahme der vorhandenen Risse 
------------------------------
Sämtliche Außenwände der ECA-Bauten zeigten Risse unterhalb 
der bewehrten Dachplatten in mehr oder weniger groJem 
Umfange. Da die Rißbilder der einzelnen Gebäude sich sehr 
glichen, wurden nur di~ Risse an der West- und S~dwand 
des aus Abb. 14 ersichtlichen Geb~udes Folke-Bernadotte-
Straße 18/20/22 aufgenommen. Dieses Ha~s ist im Lageplan 
der Abb. lo durch besondere Schraffierung gekennzeichnet. 
Die vorhandenen Risse wurden zunächst aufgenommen und im 
Verlauf eines Jahres untersucht, ob Veränderungen auftraten. 
In der Höhe des 2. Obergeschosses wurden unter anderem 
die Westwand in 7 Teilabschnitten ( A - G) sowie die 
Südwand (h) fotografiert, und ein Jahr später die Risse 
vom gleichen Standort wiederum aufgenommen. 
In den Abbildungen 15 - 22 sind die einzelnen Abschnitt~ 
Abis H mit jeweils 2 im Abstand von einem Jahr gemachten 
Aufnahmen wiedergegeben. 
4.13 Beschreibung_und_Beurteilung_der_Schäden_ 
Wie die Abbildungen 15 bis 22 deutlich zeigen, haben die 
lo cm dicken Dämmplatten aus dampfgehärtetem Porenbeton 
ein Ausdehnen der Dnchdecke nicht verhindern können. Durch 
den relativ hohen Feuchtigkeitsgehalt, den die Gasbetonplatten 
bei ihrem Einbau aufwiesen,- sie waren nach Aussage der 
Baufirma lange Zeit den Witterungsunbilden ausgesetzt - wurde 
das Wärmedämmvermögen der Platten erheblich herabgesetzt. 
Hinzukommt, daß nach Verlegen der Dämmschichten die Feuch-
tigkeit praktisch nicht entweichen konnte, da unter den 
Platten ein doppelter Asphaltanstrich, über diesem zwei 
Lagen Bitumenpappe als Sperrschicht wirkten. Hierauf sind die 
in den Abbildungen ersichtlichen waagerechten Risse in der 
Außenwand zurückzuführen. Die unmittelbar zwischen der 
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Zahlentafel 3 
Längenänderungen der Stahlbeton-Flachdächer 
er e au e 
-
s. . d G b .. d E R ( Abb 5) 
Gebäude Mess- H. i s s b r e i t e n in mm, 
und stellen 
0 1 6 1 12 1 18 Wände Nr. (Okt.)(April) (Okt.) (April) 
festgestellt 
1 3o 1 36 (April) (Okt.) 
Monate nach Dämmschicht - Einbau 
E 1 o,5 o,2 o,2 o,2 o,2 o,3 
Westw. 2 2,9 o,2 o,l o,l o,l o,2 
3 2,4 o,l o,6 o,3 o,3 o,5 
E 4 1,2 o,l o,2 o,l o,l o,2 
Ostw. 5 2,5 o,l o,5 o,2 o,3 o,4 6 2,1 o,l o,4 o,3 o,2 o,3 
7 o,3 o,2 o,8 o,5 o,5 o,5 F 8 2,4 o,2 o,~ o,2 o,2 o,3 Westw. 9 : 2,4 o,l o,2 o,2 o,l o,2 
~lo l,o o,3 o,6 o,6 o,5 o,5 
F 11 1,8 o,l o,3 o,5 o,5 o,4 12 3,4 o,l 1,1 o,4 o,5 o,6 Ostw. 13 o,5 o,l o,l o,l o,l o,2 
G 14 1,1 o,l o,5 o,3 o,4 o,4 
Westw. 15 3,8 o,l o,9 o,4 o,2 o,6 
G 16 2,o o,l o,l o,2 o,3 o,3 17 2,2 o,l 1,1 o,7 o,5 o,8 6stw. 18 l,o o,l o,6 o,2 o,3 o,4 
H 19 2,8 o,l o,8 o,2 o,l o,6 Westw. 
. 
2o 1,1 o,l o,5 o,2 o,2 o,4 H 21 1,8 o,l o,8 o,2 o,3 o,6 Ostw. 22 o,5 o,l o,2 o,l o,l o,2 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201906261154-0
- 22 -
ging bei allen Gebäuden die Längenänderung der D~ch-
decken nach Aufbringen der'Dä~schichten erheblich ( um 
etwa 7o %) zurück. Auch die Meßergebnisse nach 18 und 
3o Monaten ( beide im April durchgeführt) stimmen gut 
überein. Verglichen mit der Null-Messung ergibt sich 
sogar eine Verringerung der Längenänderung um ca. 90.%. 
Die im Herbst gemessenen Längenänderungen ( nach 12 ·und 
36 Monaten) zeigen z.B. , daß Längenänderungen bis ~u 
1 . 
o,5 mm nach wie vor·aufgetreten und nur durch Anbringen 
von Dehnungsfugen ganz zu vermeiden sind. \ 
4. Aufnahme der an den Entwicklungsbauten in Lübeck und '.. 
Bremen aufgetretenen Schäden. 
Da an den Außenwänden der Entwicklungsbauten in Lübeck 
\ 
1 
\ 
und Bremen Rißbildungen ähnlicher Art wie in Hannover ent-
standen waren, wurde versucht, die Ursache dieser Schäden 
festzustellen und möglicherweise.mit den Schäden in Hannover 
zu vergleichen. 
4.1 1ECA-Bautsn_in_Lübeck 
4.11 Allgemeines_ 
Die Flachdächer der 12 an der Folke-Bernadotte-Straße 
in Lübeck gebauten 3-geschossigen Gebäude, deren Teilan-
sichten aus den Abbildungen lo und 11 zu ersehen sind, 
• 
waren einheitlich ausgebildet. Die Gebäude sind etwa 3o m 
lang und weisen keine Dehnungsfugen'auf. Die unterseitig mi~ 
Kalkmörtel verputzten Rohdecken waren 12 cm dicke Stahlbeton-
platten aus Ziegelsplittbeton. Die Oberseiten der Decken 
hatten einen doppelten_Asphaltanstrich erhalten, auf dem 
lo cm dicke bewehrte Platten aus dampfgehärtetem Po~enbeton, 
2,5 cm dicker Zementestrich und 2 Lagen bituminierte Dach-
pappe aufgebracht waren. ( s. Abb. 12) 
Die Gasbetonplatten kragten an den Außenseiten der Ge-
bäude um 60 cm aus. An den Ecken dieser Gebäude war statt 
der Gasbetonplatten eine Schwerbetonschicht - im folgenden 
als 11 Stahlbetcinzwickel" bezeichnet - in einer Fläche 
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von 2 x 2 m eingebaut, die fest mit der Massivdecke 
verbunden war. Die Eckausbildung der überkragenden 
Dachplatte geht aus Abb. 13 hervor. 
4.12 Aufnahme der vorhandenen Risse 
------------------------------
Sämtliche Außenwände der ECA-Bauten zeigten Risse unterhalb 
der bewehrten Dachplatten in mehr oder weniger großem 
Umfange. Da die Rißbilder der einzelnen Gebäude sich sehr 
glichen, wurden nur di~ Risse an der West- und Südwand 
des aus Abb. 14 ersichtlichen Geb~udes Folke-Bernadotte-
Straße 18/20/22 aufgenommen. Dieses Ha~s ist im Lageplan 
der Abb. lo durch besondere Schraffierung gekennzeichnet. 
Die vorhandenen Risse wurden zunächst aufgenommen und im 
Verlauf eines Jahres untersucht, ob Veränderungen auftraten. 
In der Höhe des 2. Obergeschosses wurden unter anderem 
die Westwand in 7 Teilabschnitten ( A - G) sowie die 
Südwand(~) fotografiert, und ein Jahr ~päter die Risse 
vom gleichen Standort wiederum aufgenommen. 
In den Abbildungen 15 - 22 sind die einzelnen Abschnitt~ 
Abis H mit jeweils 2 im Abstand von einem Jahr gemachten 
Aufnahmen wiedergegeben. 
4.13 Beschreibung_und_Beurteilung_der_Schäden_ 
Wie die Abbildungen 15 bis 22 deutlich zeigen, haben die 
lo cm dicken Dämmplatten aus dampfgehärtetem Porenbeton 
ein Ausdehnen der Dachdecke nicht verhindern können. Durch 
den relativ hohen Feuchtigkeitsgehalt, den die Gasbetonplatten 
bei ihrem Einbau aufwiesen,- sie waren nach Aussage der 
Baufirma lange Zeit den Wiiterungsunbilden ausgesetzt - wurde 
das Wärmedämmvermögen der Platten erheblich herabgesetzt. 
Hinzukommt, daß nach Verlegen der Dämmschichten die Feuch-
tigkeit praktisch nicht entweichen konnte, da unter den 
Platten ein doppelter Asphaltanstrich, über diesem zwei 
Lagen Bitumenpappe als Sperrschicht wirkten. Hierauf sind die 
in den Abbildungen ersichtlichen waagerechten Risse in der 
Außenwand zurückzuführen. Die unmittelbar zwischen der 
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der Außenwand und den Dämmschichten aufgetretenen waage~ 
rechten Risse sind wahrscheinlich durch das Schwinden 
der Gasbetonplatten verursacht worden. Während die auf 
der Dachdecke liegenden Teile nicht austrocknen konnten, 
wurde den überkragenden Teilen der Gasbetonplatte die 
Feuchtigkeit entzogen. Infolgedessen sind an den Gebäude-
ecken, wo sich die Stahlbetonzwickel befinden, ~uf einer 
Länge von 2 m (·jeweils von Gebäudeecke aus gerechnet) keine 
Schäden entstanden. 
Die senkrecht verlaufenden Risse sind nur deshalb entstanden, 
weil bei den 28 - 32 m langen Gebäudenkeine Dehnungsfugen 
angebracht worden waren. Es haben sich daher"natürliche" 
Dehnungsfugen gebildet, die sich im Laufe der Untersuchungs-
zeit vergrößerten ( s.z.B. Abb. 17). Die in Lübeck an den 
ECA-Bauten gemachten Beobachtungen ergaben folgendes: 
a) Durchgehende Dehnungsfugen sind bei Geb_äudelängen von 
28 und 32 m unbedingt anzuordnen. 
b) Wärmedämmschichten sind unbedingt trocken einzubauen, da 
der Wärmeschutz nasser Dämmschichten erheblich geringer 
als der trocken eingebauterist. 
c) Eine übermäßige Auskragung der Dämmplatten (im vorliegenden 
· Falle 60 cm) ist unzweckmäßig, da das unterschiedliche 
Schwindmaß in den Platten zu Rissen zwischen Auflager„ und 
Dämmplatten führt. 
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Abbifdung 14 
Aufnahme der Schäden an dem Gebäude 
1 
"Folke-Bernadotte-Straße 18/2o/2i1 in 
Lübeck. 
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Oktober 1953 
Oktober 1954 
Abbildung 15 
Teilaufnahme A zu Abbildung 14 
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Oktober 1953 
. ;-:.tt1 . · .;·fr~~~ --. . ...~ 
~~=--- - - - - -
' . .. . . ~ ·~.. ~ ~ ' ~ .,, . . -
Oktober 1954 
Abbildung 16 
Teilaufnahme B zu Abbildung 14 
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Oktober 1953 
Oktober 1954 
Abbildung 17 
Teilau~nahme C zu Abbildung 14 
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Oktober 1953 
Oktober 1954 
Abbildung 18 
Te ilaufnahme D zu Abbil dung 1 4 
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Oktober 1953 
Oktober 1954 
Abbildung 19 
Teilaufnahme E zu Abbildung 14 
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Te ila ufnahme F zu Abbildung 1 4 
Ok t ober 1953 
Ok -:: ob er 1954 
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Oktober 1953 
Oktober 1954 
H zu Abbi dung 14 
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4.2 ECA-Bauten in Bremen 
--------------------
Die Flachdächer der 18 dreigeschossigen Einfamilien-
Reihenhäuser sowie der 3 viergeschossigen Laubengang-
häuser der ECA-Siedlung in Bremen-West ( s. Abb. 24) 
sind einheitlich ausgebildet. Die Länge der Gebäude be-
trägt ca.3o - 4o m. Dämmschichten sind auf den Flachdä-
' ehern nicht angeordnet, Dehnungsfugen, die durch das ge-
samte Gebäude hindurchgehen, sind teilweise vorhanden. 
Die Rohdecken sind Stahlbetonrippendecken aus Ziegelsplitt-
beton, unterseitig sind Steinwollematten an 2,5 cm dicken 
Latten befestigt. Unter den Matten sind Rohrgewebe als 
Träger für 1,5 cm dicken Kalkmörtelputz angebracht. Die 
Dachhaut besteht aus 2 Lagen Bitumenpappe. (vergl.Abb. 23) 
4.22 Aufnahme der vorhandenen Risse 
------------~-· ---------------
Sämtliche Außenwände wiesen neben umfangreichen Putz- und 
Feuchtigkeitsschäden Rißbildungen unter der um 4o cm aus-
kragenden Stahlbetonrippendecke auf. In dem Luftbild 
(Abb. 25) sind 3 Gebäude ·näher bezeichnet, bei denen die 
Außenwandschäden aufgenommen sind. Die Besichtigung wurde 
ein Jahr nach der ersten Messung wiederholt. Unter anderem 
wurden· drii charakteristische Schädeß an den Außenwänden 
in den Abb. 26 bis 3o ( Abschnitte 1 bis 5 im Luftbild) 
festgehalten. 
4.23 ~~~~grgibung_und_Beurteilung_der_Schäd~g-
Durch das Fe~len der Wärmedämmschichten oberhalb der 
Stahlbetonrippendecken ist der Beton erheblichen Temperatur-
schwankungen· unterworfen. Das dadurch eingetretene Verschie-
ben hatte erhebliche Rißbildungen an den Außenwänden unterhalb 
der Dachdecken zur Folge. Der z.B. am Gebäude" Luther-Str.67 -
91" Abschn. 67/69 unter 45° entstandene deutlich erkennbare 
Schubriß hat sich um Laufe des Jahres ( s. Abb. 26) erheblich 
erweitert. 
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Ähnliche.Schäden wurden an der Außenwand des gleichen 
Gebäudes Abschn. 89/91 festgestellt, an der gleichzeiti~ 
ausgedehnte Feuchtigkeits- und Putzschi:id~n_ ( s.Abb. 27) 
aufgetreten sind. 
Die Abb. 28 zeigt Risse, die unmittelbar an der etwa mitten 
durch das Gebäude" Lutherstr. 67.91" führende Dehnungsfug~, 
besonders unterhalb der Dachdecke aufgetreten sind. Dieser 
Schaden ist wahrscheinlich auf eine unsachgemäße Aus-
bildung der Dehnungsfuge zurückzuführen. 
DieWärmeausdehnungen der Stahlbetondecke haben auch zu 
Rissen unterhalb der Dachplatten geführt. hinige dieser 
Risse zeigen die Abbildungen 29 und 3o, die am Gebäudeab-
schnitt II Calvinstr. 97/99" und an der Ostecke des Lauben-
ganghauses "Arndtstr. 2" aufgenommen wurden. 
Die Untersuchung_ der ECA-Bauten in Bremen hat gezeigt, 
daß die Anbringung von Dämmschichten oberhalb der Flach-
dächer aus Stahlbeton unbedingt erforderlich ist,und daß 
selbst durchgehende Dehnungsfugen allein die durch die 
Temperaturschwankungen auftretenden Dehnungsspannungen des 
Stahlbetons nicht aufnehmen können. 
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Abbildung 25 
Lageplan-Luftbild, ECA-Bauten in Bremen - West 
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Oktober 1953 
Oktober 1954 
Abbildung 26 
Schäden am Gebäude-Abschnitt "Lutherstraß e 67/69" 
( vergl. Lageplan - Luftbild (D ) 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201906261154-0
bbildun 28 
chäden~ am Gebäudeab-
chnitt"Lutherstr1&ße 
7/79" (vergl.Lage-
lan-Luftbild Q) ) 
~ufnahmen: Oktober 1953 
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Abbildung 27 
Schäden am Gebäude~Abschnitt 
"Lutherstr. 89/91~ 
(vergl. Lageplan-Luftbild ® ) 
Abbildung 29 
Schäden am Gebäudeab-
schnitt "Calvinstr. 
97/99" (vergl.Lage-
plan-Luftbild © ) 
Abbildung 3o 
Schäden am Laubengang-
haus "Arndtstr. 2" 
(vergl.Lage.E_lan-
luftbild (2) ) 
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5. Zusammenfassung 
Die in dem Bericht zusammengestellten Untersuchungs-
ergebnisse wurden in der Zeit von Oktober 1953 bis 
Oktober 1956 durch Messungen an den ECA-Bauten in Hannover 
gewonnen und von Oktober 1953 bis Oktober 1954 die an 
den Außenwänden unterhalb der Flachdächer aufgetretenen 
Schäden der Entwicklungsbauten in Lübeck und Bremen auf-
genommen. 
Von den einge.bauten Wärmedämmaterialien weisen die Kork-
platten den geringsten Feuchtigkeitsgehalt auf, die Torf-
und Holzwolleleichtbauplatten folgen in geringem Abstand. 
Den höchsten Wassergehalt weisen die unbelüfteten Gasbeton-
platten auf. Die Belüftung dieser Dämmplatten erwies sich 
als sehr günstig. Die nach Gammerer (3) für die Wärme-
leitzahl in trockenem Zustand und der Erhöhung dieser durch 
den jeweiligen Feuchtigkeitsgehalt errechneten Wtirfiedurch-
laBwiderstände zeigen, da~ die verwendeten organischen 
Dämmstoffe die Anforderungen an den Wärmeschutz von Flach-
dächern gut erfüllen. Der Wärmeschutz der belüfteten und 
unbelUfteten Gasbetonplatten dagegen ist nach Halasz (4) 
. 2 0 
unzureichend, da der Wärmedurchlaßwiderstand unter o,5 m h 
/kcal liegt. 
Die Anordnung einer Dampfsperre trägt nach den festge-
stellten Ergebnissen zu einer Verbesserung des Wtirme-
schutzes der Dämmschichten nicht bei. Die Untersuchungen 
zeigen sogar deutlich, daJ bei normal bewohnten Räumen auf 
die Anbringung einer solchen"Sperrschicht" verzichtet 
werden kann, da die Austrocknung der Dämmschichten durch 
diese Dampfsperre behindert wird. 
Die Messung der Längenänderungen der Dachdecken in Hannover 
zeigen, daß die nachträgliche Aufbringung von Vfarnedämm-
schichten auf die Stahlbetonflachdächer eine erhebliche 
Herabminderung der Bewegungen der Dachdecke mit sich ge-
bracht hat. ~ine vollständige Beseitigung dieser Längen-
änderung war wegen fehlender durchgehender Dehnungsfugen 
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nicht möglich. 
Die Untersuchungen in Bremen und Lüb-eck zeigen, _daß 
zur Vermeidung von Schäden infolge d~r Längenänderung 
der Stahlbetondächer so~ohl Dämmschichten als aubh 
Dehnungsfugen angeordnet werden müssen. Eine Maßnahme 
allein genügt nicht. 
Da, wie festgestellt wurde, in Bremen und Lübeck ganz 
andere Verhältnisse vorlagen, konnte ein direkter Ver-
gleich der"dortigen Schäden mit denen in Hannover nicht 
angestellt werden. 
6. Schlußfolgerung 
Bei der Ausbildung von Flachdächern aus Stahlbeton sind, 
wie die'versuchsergebnisse zeigen, folgende Eunkte zu 
beachten: 
a) Bei Gebäuden von über 15 - 2o m Länge ist_ die Anbringung 
von durchgehenden Dehnungsfugen unbedingt erforderlich. 
b) A~ßer,diesen Dehnungsfugen ist die Aufbringung einer 
Dämmschicht unbedingt nötig. Die Forderung von Halasz(4), 
daß der Wärmedurchlaßwiderstand der Dämmschicht min-· 
destens o,5o m2h 0 /kcal aufweisen muß, müßte unbedingt 
in DIN 4108 aufgenommen werden. Die Empfehlung der 
; 
DIN 4108, § 7,32, daß Wärmed~mmschichten angeordnet 
werden solltn, müßte in eine Forderung abgeändert werden. 
c) Dämmschichten sind stets trocken einzubauen. 
d) Dampfsperren sollten nur über Räumen mit hohen relat~ven 
Luftfeuchtigkeiten eingebaut werden. 
' 
·'. 
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